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TECHNIQUES SURFACES EST (C30686)

Dossier n° : L160303729

V/Dde/Cde :

Date de réception :

DEVIS 2016-0169V0

Date de début d'analyse :

30/03/2016

5001 RUE DE LA FORGE

ZA DES COMBOTTES

25700 VALENTIGNEY

FRANCE

Date de fin d'analyse       :

03/03/2016

03/03/2016

CUVE CONTROLE FINAL - REJET RESEAU - PRELEVEMENT DU 02-03-16

Lyon, le 06 septembre 2016

Résultats d'analyse

Essais réalisés sur: REJET RESEAU

Eaux - Echantillon n° L160303729001

Nature :   Eaux résiduaires

Date de prélèvement :   02-03-2016

Heure de prélèvement :   10H30

Déterminations Méthodes Techniques Résultats Unités LQ
Données

GIDAF

Chimie Générale - Eaux

Sulfates (SO4) mg/LNF EN ISO 10304-1(+) 230Chromato. Ionique 2300,10

Nitrites (NO2) mg/LNF EN ISO 13395(+) 9,2Flux continu 9,20,02

Azote nitreux (N-NO2) mg/L NNF EN ISO 13395 2,8Flux continu 2,80,01

Azote nitrique (N-NO3) mg/L NNF EN ISO 13395 10Flux continu 100,1

Nitrates (NO3) mg/LNF EN ISO 13395(+) 45Flux continu 450,5

Azote Kjeldhal (NTK) mg/L NNF EN 25663(+) 26,6Volumétrie 26,61,0

DBO5 mg/L O2EN 1899-1/ EN 1899-2(+) 42,0Electrochimie 42,03,0

ST-DCO mg/L O2ISO 15705: 2002(+) 204Spectrométrie 2045,0

Substances extractibles à 

l'hexane (SEH)

mg/LCTC_C_CG_04(+) <10Gravimétrie 5,010

Matières en suspension (Filtre 

Whatman - GF/C)

mg/LNF EN 872(+) 14Gravimétrie 142,0

Indice Phénol µg/LNF EN ISO 14402(+) <10Flux continu 5,010

Ce rapport de tests en version L160303729_2 remplace le rapport L160303729_1

Le présent rapport est imprimé en accord avec les Conditions Générales de CTC disponibles sur simple demande Les résultats du présent 

rapport n'engagent CTC que pour les échantillons soumis. Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du 

laboratoire.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
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Déterminations Méthodes Techniques Résultats Unités LQ
Données

GIDAF

AOX µg/LNF EN ISO 9562(+) 80Coulométrie 8010

CrVI mg/LNF T 90-043(+) <0,010Spectrométrie 0,0050,010

Fluor total mg/LMethode interne CTC 0,83Potentiométrie 0,830,10

Azote Global mg/L NMethode interne CTC 39,6 39,61

Sulfures mg/LMethode interne CTC <0,8Titrimétrie 0,40,8

Phosphore total mg/L PNF EN ISO 6878(+) 0,750Spectrométrie 0,7500,01

Cyanures totaux µg/LNF EN ISO 14403-2 <20Flux continu 10,020 

Metaux - Eaux

Mineralisation  NF EN ISO 15587-2 RéaliséeMineralisateur

Aluminium (Al) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,10ICP/AES 00,10

Arsenic (As) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Cadmium (Cd) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Chrome (Cr) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Cuivre (Cu) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Fer (Fe) mg/LNF EN ISO 11885(+) 0,858ICP/AES 0,8580,020

Manganese (Mn) mg/LNF EN ISO 11885(+) 0,242ICP/AES 0,2420,020

Nickel (Ni) mg/LNF EN ISO 11885(+) 0,274ICP/AES 0,2740,020

Plomb (Pb) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Selenium (Se) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Etain (Sn) mg/LNF EN ISO 11885(+) <0,020ICP/AES 00,020

Zinc (Zn) mg/LNF EN ISO 11885(+) 0,492ICP/AES 0,4920,020

Mercure (Hg) µg/LNF EN ISO 17852(+) <0,50Spectrométrie de 

fluorescence atomique
00,50

Micropolluant - Eaux

Indice Hydrocarbure mg/LNF EN ISO 9377-2(+) <0,5GC/FID 00,5

phenol µg/LNF EN 12673 <0,5GC/MS 0,250,5

Les informations présentées dans la colonne "Données GIDAF" ne sont pas couvertes par notre accréditation.

Compte tenu du délai de lancement des analyses et conformément aux prescriptions de la norme EN ISO 5667-3, les 

résultats de  Chrome hexavalent (CrVI) sont émis sous réserve.

Suite à une panne appareil, les cyanures ont été sous-traités dans un laboratoire accrédité.

Commentaires:

Ce rapport de tests en version L160303729_2 remplace le rapport L160303729_1

Le présent rapport est imprimé en accord avec les Conditions Générales de CTC disponibles sur simple demande Les résultats du présent 

rapport n'engagent CTC que pour les échantillons soumis. Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du 

laboratoire.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
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Approuvé par

Olivier GUILLAUME

Superviseur Lab. Chimie

FIN DU RAPPORT
(+) accréditation COFRAC

  Ce test a été réalisé par un laboratoire externe reconnu comme compétent.

Ce rapport de tests en version L160303729_2 remplace le rapport L160303729_1

Le présent rapport est imprimé en accord avec les Conditions Générales de CTC disponibles sur simple demande Les résultats du présent 

rapport n'engagent CTC que pour les échantillons soumis. Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du 

laboratoire.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Olivier GUILLAUME

Superviseur Lab. Chimie


